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Mittelspannungsleitung
in Spulbohrung verlegt

Der Muhlkanals wird weiterhin Gber
das bestehende Schutz beaufschlagt

PR~
X und bei Hochwasser geschutzt.
il q Qughikanal < 0,10 m3/(s -F |
-

§

=
I?-. :l.. I . o
=) 1‘1 B
| - || ~
HQq0 = 243 m3/s mit HW 4o = 537,1 m ii. NHN
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Bestehendes Einlasschitz des 1
Mduhlbachs bleibt erhalten -
und wird automatisiert
-
HQ5, = 212 m3/s mit HW;5, = 537,1 m 4. NHN
HQ

o=
= 144 m3/s mit HW,, = 536,7 m (. NHN Entlastungsschutz, elektrisch betatigt.
Dient wahrend der Bauphase zur
Absenkung des Wasserspiegels.
asserstande OW nach Umbau: 2,5 m Tiefe, 3,5 m lichte Weite

HQ4q0 = 243 m3/s mit HW,,, = 536,91 m 4. NHN

HQ50 = 212 m3/s mit HW;, = 536,69 m uU. NHN

HQ,, = 144 m3/s mit HW., = 536,12 m (. NHN

asserstande OW im Bestand laut HWRK:

Boschungssicherung
ist zu erneuern

Stauziel = 535,43 m u. NHN

Neue Wehrklappe auf dem Bestandswehr.
Die Wehrklappe wird wahrend des Anlagenbetriebs um
mindestens 1 cm mit Q = 30 I/s Uberstromt
WKA Zufluss
Q, ca. 8,5 md/s
Anstromgeschwindigkeit am Rechen
v,<0,4 m/s

Doppelschitz zur Geschiebe- und Treibgutweitergabe
3 m Tiefe, 3,5 m lichte Weite

250 kVA Transformator in Einhausung
Die Mittelspannungsleitung verlauft 1855, ¢ . _
unterirdisch unter der Wutach 7 H\?vsseisgé'ﬁ %VYJ l?\IUI:HWRK.
100 — ’ .
HW;, = 534,3 m U. NHN
HW,, = 533,8 m 4. NHN
Oberflachennaher Fischabstieg
QAbstieg =~ 0,1 m3/s
Wassertiefe im Auffangbecken > 1 m

) 4 tr — Saugrohraustritt
Horizontalrechen $Z05iINS L austrit < 1,2 M/s

H=190m
B=12m

Lichter Stababtand s = 15 mm ‘ - | | ERGIE ROTH GMBH
Y, N ~

Anlagentechnik . Wasserbau

I ‘ * L] g i i
> " \
> .
= . * 1 h L I &7 - Hydro-Energie Roth GmbH / Zehntstr. 2 / D-76227 Karlsruhe
. g 7
] > i
e

- Tel.: +49-(0)721 - 61 29 24 / Fax: +49-(0)721 - 61 50 69
Internet: www.hydroenergie.de / Email: info@hydroenergie.de

Krafthaus mit Pultdach nach
Sud-Westen mit 25° Neigun /
und ca.14,4 kWp Photovgoiltagik Bauvorhaben:  WKA Wutachwehr Achdorf - Entwurfsplanung
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Dieser Plan ist urheberrechtlich geschiitzt !
Der Empfanger darf diesen Plan nur zu dem Zweck benutzen, zu dem dieser ihm anvertraut wird.




	EP02-Draufsicht [DIN A1 quer]
	1/DIN A0 quer-29


